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FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALE CED SITO 

NEL PALAZZO COMUNALE (UPS – CED) 

 
 
FAQ.  N. 1 – E’ pervenuta da parte di un concorrente alla gara richiesta in merito alle 

specifiche riferite all’autonomia totale dell’UPS 

 
 
Si precisa che, dalle verifiche effettuate e, sentito il Progettista, l'autonomia totale dell'UPS 
dovrà essere di 30 (trenta) minuti. 
 
 

 
        IL RUP - geom. Marinoni Giampietro 

 


